ALLEGATO IV art. 2)

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 3 (scambiatori) Pagina®M: ........di .........
A. DATI IDENTIFICATIVI Codioe CABSED L i iaiinininniiaig
Impianto: di Potenza termica nominale totale max ...................... (kW) sito nel Comune ........... .. Prov. ............

Indirizzo ............

Responsabile dell'impianto 2):cognome.
RAGIONE SOCIAIE. .......ooeoeeo oottt e e e e ea s s e es e e et en 22 ee 228 £ttt et et 2 en e

Indirizzo (3) .o,

Palazzo.............

.. Moma............ B R P AT e

Comuneg ...

Intermo.............

C.F ... o

Titolo di responsabilita: [E Proprietario [JOccupante [0 Amministratore Condominio  [JTerzo Responsabile

Impresa manutentrice(4): Ragione Sociale ........................cccociiiiiiiee e e

IRZZG .o e s s a s R R S R B0 1) [T [PPSO TSP . .

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO o o Si No
Dichiarazione di Conformita presente oo Libretti uso/manutenzione generatore presenti o0
Libretto impianto presente oo Libretto compilato in tutte le sue parti oo

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua:....... (°fr} Trattamento in riscaldamento: O Mon richiesto [ Assente OFiltrazione [ Addolcimento [ Condiz.chimico

Trattamento in ACS:

O Non richieste O Assente OFiltrazione O Addolcimento O Condiz_chimico

D. CONTROLLO DELLIMPIANTO (esami visiv) g 1o Ne 55 M bl
Luogo di installazione idoneo OoOoao Stato delle coibentazioni idoneo O oo
Linee elettriche idonee O oo Assenza perdite dal circuito idraulico O Qo
E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DELLO SCAMBIATORE SC.............
FaBBRCENE w..eoeeeee oo e ve e seesesenenssen O Climatizzazione invemale O Produzione ACS (7)
Modell: s it i i s Potenza termmica nominale .................. (kW)
Matncola ...
Si Mo MNe
Alimentazione: O Acqua calda O Acqua surriscaldata Potenza compatibile con i dati di progetto Ooao
Ovapore QA0 Stato delle coibentazioni idoneo OoOao
Fluido vettore termico in uscita: [ Acqua calda Dispositivi di regolazione e controlio funzionanti Oooao
O vapore OAm ... ..., Assenza di trafilamenti sulla valvola di regolazione
Temperatura esterna Temperatura mandata Primario Tempemtura ritorno Primario Potenza termica
5.5 o ] _..(kW)

Portata fluido primario
IRUPRN | 1 1)

Temperatura mandata Secondario
«

Temperatura ritorno Secondario
e

F. CHECK-LIST
Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabil all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento
della prestazione energetica: [J L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti

O Verifica coerenza tra parametri della curva dlimatica impostati sulla centralina ed i valon di temperatura ambiente
O verifica presenza perdite di acqua
O Installazione di adeguato “involucro” di coibentazione per lo scambiatore se non presente

RACCOMANDAZIONI{11) .......

PRI T R o en o e A S e S e

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che I'apparecchio pu¢ essere messo in servizio ed usato normalmente

ai fini dell’efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L’impiante pué funzionare [0Si OONe

Il tecnico declina altresi ogni responsabilita per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell’apparecchio da parte di terzi,
ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate € non eliminate, il responsabile dellimpianto si impegna, entro breve
tempo, a provveders alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incancato. Siraccomanda un intervento manutentivo entrodl.. ... ... ..

Data del presente controllo ....... i oo i - W— Crario di arrivo/partenza presso l'impianto .............. | R —

Tecnico che ha effettuatoil controllo:  Mome e Cognome ...

Firma leggibile del tecnico Firma leggibile, per presa visione, del responsabile dellimpianto



